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ABSTRAK 

PT. Niaga Nusa Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, distribusi dan 

pemasaran. Berdiri sejak tahun 2012. Dapat diketahui PT. Niaga Nusa Abadi belum pernah melakukan 

audit energi, semenjak awal perusahaan didirikan. Setelah melakukan pengambilan data dapat di ketahui 

pencahayaan lampu dan pengkondisian udara di beberapa ruangan belum sesuai dengan standar SNI. 

Teknik Audit energi yang digunakan untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada suatu gedung. 

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) hasil bagi antara konsumsi energi total selama periode tertentu (satu 

tahun) dengan luasan bangunan. Satuan IKE adalah kWh/m2 pertahun. Peluang hemat energi adalah 

potensi untuk mengurangi penggunaan energi dalam suatu sistem atau proses tertentu dengan cara yang 

efisien tanpa mengganggu kenyamanan. PT. Niaga Nusa Abadi memiliki luas 713,42 m2, office dengan 

luas 139,5 m2 dan warehouse dengan luas 574,24 m2. setelah melakukan perhitungan dapat diketahui 

audit energi awal sebesar 52,77 Kwh/m2 pertahun. Melakukan   perhitungan audit energi rinci sebesar 

46,79 Kwh/m2 pertahun. melakukan perhitungan kembali audit energi setelan melakukan perbaikan 

pencahayaan dan pengkondisian udara di dapatkan sebesar 52,27 Kwh/m2 pertahun. Setelah melakukan 

perbaiakan pada sistem penerangan dan sistem udara (AC) yang ideal dan memenuhi standar SNI. IKE 

setelah melakukan perbaikan sebesar 52,27 kWh/m2 pertahun. IKE setelah melakukan perbaikan 

mengalami peningkatan sebesar 10% akan tetapi kelayakan dan kenyamanan pengguna gedung dapat 

terpenuhi serta dapat meningkatkan produktifitas penggunanya 

Kata Kunci : Audit Energi, IKE, PHE 
 

ABSTRACT 

PT. Niaga Nusa Abadi is a company engaged in sales, distribution and marketing. Established in 2012. It 

is known that PT. Niaga Nusa Abadi has never carried out an energy audit since the company was 

founded. After collecting data, it can be seen that the lighting and air conditioning in several rooms do 

not comply with SNI standards. Energy audit technique used to calculate the amount of energy 

consumption in a building. Energy Consumption Intensity (IKE) is the quotient between total energy 

consumption during a certain period (one year) and the building area. The IKE unit is kWh/m2 per year. 

Energy saving opportunities are the potential to reduce energy use in a particular system or process in an 

efficient manner without compromising comfort. PT. Niaga Nusa Abadi has an area of 713.42 m2, an 

office with an area of 139.5 m2 and a warehouse with an area of 574.24 m2. After carrying out 

calculations, it can be seen that the initial energy audit is 52.77 Kwh/m2 per year. Carrying out detailed 

energy audit calculations of 46.79 Kwh/m2 per year. recalculating the energy audit after carrying out 

improvements to lighting and air conditioning, it was found to be 52.27 Kwh/m2 per year. After making 

improvements to the lighting system and air system (AC), it is ideal and meets SNI standards. IKE after 

making improvements amounting to 52.27 kWh/m2 per year. IKE after carrying out repairs experienced 

an increase of 10% but the suitability and comfort of building users can be fulfilled and can increase user 

productivity 

 

Keywords : Energy Audit, IKE, PHE 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

PT. Niaga Nusa Abadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, 

distribusi dan pemasaran. Berdiri sejak tahun 2012, PT. Niaga Nusa Abadi di percaya oleh 

berbagai perusahaan industri FMC (fast moving consumer good) dan di antaranya merupakan 
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produsen sigaret termuka tanah air. PT. Niaga Nusa Abadi ke seharianya banyak meggunakan 

energi listrik,  

Pemakaian energi listrik bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Maka itu setiap 

energi yang digunakan akan di kenakan tarif pembayaran, besar kecilnya pembayaran listrik 

akan di pengaruhi dengan daya dan waktu energi itu digunakan. PT. Niaga Nusa Abadi belum 

pernah melakukan audit energi listrik, semenjak awal perusahaan didirikan sama sekali belum 

pernah menerapkan audit energi pada perusahaan. Setelah melakukan pengambilan data di 

setiap tempat dan ruangan dapat di ketahui pencahayaan lampu dan sistem udara (AC) di 

beberapa ruangan belum sesuai dengan standar yang telah di tentukan oleh pemerintah.  

Dikarena kurangnya kesadaran, banyak perusahaan mungkin tidak menyadari pentingnya 

melakukan audit energi. Mereka mungkin tidak menyadari bahwa audit ini dapat membantu 

mereka menemukan sumber pemborosan energi dan mengurangi biaya operasional.Oleh karena 

itu perusahaan tidak mengetahui apakah sudah efesien dalam menggunakan energi. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya konsumsi energi di PT EDS Manufacturing 

Indonesia, mengetahui Intensitas Konsumsi Energi (IKE) di PT EDS Manufacturing Indonesia, 

menganalisa peluang hemat energi (PHE) di PT EDS Manufacturing Indonesia. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Audit Energi pada Bangunan Gedung 

Audit energi merupakan studi tentang suatu objek untuk menentukan bagaimana dan di 

mana energi digunakan, serta untuk menentukan metode penghematan energi. Audit energi 

merupakan verifikasi, pemeriksaan dan analisis aliran energi untuk penghematan energi di 

industri, proses pengurangan jumlah energi yang masuk ke sistem tanpa mempengaruhi output 

secara negatif. Audit energi merupakan pemeriksaan dan analisis tentang bagaimana perusahaan 

dan organisasi lain menggunakan energi. Sesuai dengan undang-undang dan pengaturan 

konservasi energi nasional untuk konsumsi energi, investigasi dan manajemen audit energi 

(Lamba dan Sanghi 2015). 

Intensitas Konsumsi Energi 

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) adalah pembagian antara konsumsi energi dengan satuan 

luas bangunan gedung, untuk menghitung besar bangunan gedung per luas area yang 

dikondisikan dalam satu bulan atau satu tahun. IKE dapat dihitung menggunakan rumus sebagai 

berikut (Djamaludin et al. 2018): 

 
     

∑   

 
 

 (1) 

Dimana : 

IKE : Intensitas Konsumsi Energi 

∑    : Total kWh 

L : Luas Bangunan (m²) 

 

Hasil pengukuran beban harian dari masing-masing melalui perbandingan dan untuk 

menetapkan “Target” dalam hal ini digunakan nilai IKE dapat menggunakan pedoman 

pelaksanaan Konservasi Energi dan Pengawasannya di lingkungan Departemen Pendidikan 

Nasional yang mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) pada Tahun 2004 pada tabel 

Peraturan Menteri ESDM No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Tenaga Listrik pada tabel 

berikut : 
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Tabel 1. Standar Kriteria IKE Bangunan Gedung Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 13 

Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik 

No Kriteria 
Gedung Kantor Ber-AC 

(kWh/m²/Bulan) 

Gedung Kantor Tanpa-

AC (kWh/m²/Bulan) 

1 Sangat Efisien <8,5 <3,4 

2 Efisien 8,5 – 14 3,4 – 5,6 

3 Cukup Efisien 14 – 18,5 5,6  - 7,4 

4 Boros >18,5 >7,4 

(Sumber : Suyatno, Yana MK 2017) 

Melalui perbandingan nilai IKE pada bangunan gedung dengan standar tentunya bisa 

diketahui tingkat efisiensi sebuah ruangan atau keseluruhan gedung dalam proses konservasi 

energi (Suyatno, Yana MK 2017). Selanjutnya, nilai IKE yang dihasilkan akan menentukan 

apakah sebuah bangunan yang tergolong apakah masuk pada kriteria sangat efisien, efisien, 

cukup efisien, dan sangat boros. 

 

Sistem Pencahayaan 

Audit energi sistem pencahayaan bertujuan agar dapat mengetahui tingkat kekuatan 

penerangan dalam sebuah ruangan (Djamaludin et al. 2018). Sistem pencerahan merupakan 

sebuah sistem yang berhubungan dengan tata cahaya yang merupakan salah satu sistem yang 

sangat penting pada sebuah bangunan, dikarenakan sistem pencahayaan sangat mempengaruhi 

kenyamanan, kualitas kerja serta produktifitas dalam bekerja. Prosedur umum yang digunakan 

dalam melakukan perhitungan besarnya pemakaian daya listrik untuk sistem pencahayaan buatan 

dalam rangka penghematan energi diantaranya sebagai berikut : 

a) Tentukam tingkat pencahayaan rata-rata (lux) sesuai dengan fungsi ruangan. 

b) Tentukan sumber cahaya (jenis lampu) yang paling efisien sesuai dengan penggunaan 

termasuk renderasi warnanya. 

c) Tentukan armature yang efisien 

d) Tentukan tata letak armature dan pemilihan jenis, beban, dan warna permukaan ruangan 

(dinding, lantai, dan langit-langit) 

e) Hitung fluks lumen dan jumlah lampu yang diperlukan. 

f) Tentukan jenis pencahayaan, merata atau setempat. 

Hitung jumlah daya yang terpasang dan melakukan pemeriksaan apakah daya yang 

terpasang per meter persegi tidak melebihi angka maksimum daya yang telah di tentukan pada 

SNI 03-6575-2001. Dimana harus mempertimbangkan ; Indeks Ruangan, Faktor Refleksi, 

Efisiensi Penerangan, faktor utility, Jumlah Lampu 

Sistem Pengkondisian Udara 

Sistem tata udara merupakan suatu proses mendinginkan atau memanaskan udara, sehingga 

dapat mencapai suhu serta kelembaban yang diinginkan dan juga dapat mengatur aliran udara di 

dalam ruangan serta menjaga kebersihan ruangan. Salah satu yang berlaku untuk menentukan 

standar kualitas kenyamanan thermal yang telah diatur dalam SIN 03-6572-2001 tentang tata 

cara merancang sistem ventilasi dan pengkondisian udara dalam bangunan gedung. Ukuran 

ruangan sangat berpengaruh terhadap pemilihan daya AC (Air Conditioning) untuk suatu 

ruangan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Berikut adalah tabel untuk menentukan 

kebutuhan AC sesuai dengan luas ruangan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan meelakukan pengukuran 

terhadap penggunaan energi listrik di suatu perusahaan. Adapu alat alat ukur yang digunakan  

dalam penelitian ini yaitu alat Lux Meter, Rol Meter, software microsoft exel dan autocad, 

besaran yang diukur itu antara lain Intensitas Konsumsi Energi (IKE) dan Peluang Hemat 

Energi (PHE). Intensitas Konsumsi Energi dengan hasil bagi antara konsumsi energi total 

selama periode tertentu (satu tahun) dengan luasan bangunan. Satuan IKE adalah kWh/m2 

pertahun. Intensitas konsumsi energi digunakan untuk menentukan seberapa banyak energi 

listrik yang digunakan pada bangunan atau gedung dengan membandingkan luasnya.Sedangkan 

Peluang hemat energi (PHE) adalah kemungkinan atau potensi untuk mengurangi penggunaan 

energi dalam suatu sistem atau proses tertentu dengan cara yang efisien. Potensi penghematan 

tersebut merupakan hasil analisis IKE yang selanjutnya dibandingkan dengan standar yang 

digunakan. Penghematan energi dalam bangunan gedung tidak dapat dicapai hanya dengan 

mengurangi konsumsi energy tetapi harus memperhatikan kenyamanan penghuni dan 

prduktivitas di tempat kerja. 

Langkah Perhitungan IKE 

Adapun langkah pengolahan data yang dilakukan dalam mendapatkan tingkat IKE adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi penggunaan energi listrik pada gedung PT. Niaga Nusa Abadi. 

2. Menghitung nilai Intensitas Konsumsi Energi daya listrik pada gedung PT. Niaga Nusa 

Abadi, sehingga dapat nilai IKE dan di sandarkan pada peraturan yang telah di tentukan. 

3. Menghitung kebutuhan lampu dan AC untuk mengetahui jumlah lampu dan AC yang tidak 

ideal. sehingga di dapatkan jumlah lampu dan AC yang ideal untuk penerangan dan 

pengkondisian udara di gedung PT. Niaga Nusa Abadi. 

4. Menghitung kembali IKE setelah melakukan perbaikan lampu dan AC. 

5. Mempresentasikan hasil penelitian untuk diterapkan secara baik pada subjek penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 PT. Niaga Nusa Abadi memiliki luas 713,42 meter persegi dan terbagi menjadi 2 bagian 

yaitu office dengan luas 139,5m
2 

dan warehouse dengan luas 574,24m
2
. Energi yang 

dikeluarkan setiap bulannya berbeda-beda tergantung dari pemakaian konsumsi listrik setiap 

bulannya. Konsumsi energi terbesar terdapat pada bulan November yaitu sebesar 3759 kWh. 

Sedangkan konsumsi energi terendah terdapat pada bulan Juni yaitu sebesar 2.670 kWh. Hal itu 

dikarenakan adanya hari libur nasional atau cuti bersama dan pola penggunaan alat listrik 

sehingga konsumsi energi yang digunakan mempengaruhi total konsumsi energi pada bulan 

setiap bulanya pada tahun 2022. 

Pengumpulan Data Dan Menghitung IKE Awal 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data total konsumsi energy periode januari 

samapai dengan desember 2022 adalah sebesar 37.667 kWh. Luas dari PT. Niaga Nusa Abadi 

yaitu 713,42 m2 dan data konsumsi energi listrik yaitu 37,667 kWh selama satu tahun pada 

bulan Januari-Desember 2022 pada PT. Niaga Nusa Abadi. Berikut perhitungan untuk 

mengetahui intensitas konsumsi energi pada tahun 2022 : 
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Dari perhitungan diatas bisa di liat bahwa nilai IKE sebesar 52,77 kWh/M2 pertahun. Ini 

termasuk kategori “Sangat Efisien” menurut Standar Nilai IKE ASEAN-USAID Tahun 1987, 

akan tetapi pencahayaan dan sistem udara pada ruangan di PT. Niaga Nusa Abdi belum ideal 

atau belum memenuhi standar yang telah di tentukan pemerintah. 

Menghitung Audit Energi Rinci 
PT. Niaga Nusa Abadi memiliki luas 713,42 m2 dan data konsumsi energi listrik dari data 

yang sudah di hitung yaitu area warehouse 686,90 kWh, area office 1264,98 kWh dan bangunan 

831,31 kWh selama satu bulan, jika di total sebesar 2783. Berikut perhitungan untuk 

mengetahui intensitas konsumsi energi rinci pada tahun 2022. 

 

 

                                 

Dari perhitungan diatas bisa di liat bahwa nilai IKE sebesar 46,79 kWh/M
2
 pertahun. Ini 

termasuk dalam kategori “Sangat Efisien” menurut Standar Nilai IKE ASEAN-USAID Tahun 

1987. Akan tetapi IKE ini belum melakukan perbaikan pencahayaan dan sistem udara, terdapat 

beberapa ruangan yang belum memenuhi standar pengkondisian udara AC yang telah di 

tentukan. Seperti pada ruang mitting, ruang TL dan sales, ruang admin synergi dan ruang 

promosi. Dalam menghitung kebutuhan sistem pengkondisian udara (AC) dapat menggunakan 

persamaan di bawah ini. Dari hasil pendataan beban pada sistem pendingin, maka dapat 

diketahui kapasitas dari pendingin yang terpasang pada setiap ruangan.  

PK = P x L x BTU 

Dimana:  

P = Panjang Ruangan 

L = Lebar Ruangan  

1 m2 = 500 BTU (ukuran tersebut untuk ruangan dengan tinggi standard 2.5 - 3.5 m) 

Di bawah ini adalah table data hasil perhitungan kebutuhan AC yang harus di sediakan oleh 

perusahaan agar memenuhi kebutuhan AC ideal. 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Kebutuhan AC 

Office Area Total/M2 
Terpasang 

AC/PK 

Daya 

Waat 

Kebutuhan 

AC/PK 

Daya 

Watt 

Ruang Rapat 17,5 ½ PK 389 1 PK. 660 

Ruang Kepala 

Gudang 
9 ½ PK 389 ½ PK 389 

Ruang TL Dan 18 ½ PK 389 1 PK 660 
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Sales 

Ruang Admin 

Synergi 
18 ½ PK 330 1PK 660 

Ruang Kasir 9 ½ PK 389 ½ PK 389 

Ruang SPV 12 ½ PK 389 ¾ PK. 530 

Ruang Kepala 

Cabang 
9 ½ PK 389 ½ PK 389 

Ruang Promosi 14   ½ PK 389  ¾ PK. 530 

Sangat disarankan untuk memperhatikan pengunaan AC pada luas meter persegi ruangan. 

AC yang tidak sesui dengan luas ruangan akan membuat kinerja AC meningkat dan  

mengkonsumsi energi yang besar 

Kebutuhan Penerangan untuk tiap ruangan 

Untuk menentukan intensitas pencahayaan yang diperlukan untuk masing-masing 

ruangan di gedung, pada ruangan promosi perhitungan kebutuhan intensitas pencahayaan harus 

dibandingkan dengan persyaratan SNI 03-6575-2001. Di bawah ini adalah tabel hasil 

perhitungan jumlah lampu sebelum dan sesudah dilakukan pergantian beberapa type lampu 

Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Kebutuhan Lampu 

Ruangan 

Sebelum Sesudah 

Lampu/

Watt 
Jumlah Lux 

Lampu

/Watt 
Jumlah Lux 

 Ruang Rapat 
Essential 

20  
4 98 

LED 20 

Watt 
4 300 

Ruang Kepala 

Gudang 

Essential 

20 
1 118 

LED 20 

Watt 
2 350 

Ruang TL Dan Sales 
Essential 

20 
2 82 

LED 20 

Watt 
3 350 

Ruang Admin 

Synergi 

Essential 

20 
1 68 

LED 20 

Watt 
2 350 

Ruang Kasir 
Essential 

20 
1 78 

LED 20 

Watt 
1 350 

Ruang SPV 
Essential 

20 
1 119 

LED 20 

Watt 
2 350 

Ruang Kepala 

Cabang 

Essential 

20 
1 75 

LED 20 

Watt 
1 350 

Ruang Promosi 
Essential 

20 
2 75 

LED 20 

watt 
2 350 

Ruang Tengah 
Essential 

20 
3 192 

LED 50 

Watt 
4 350 

Kamar Mandi 
Essential 

15 
1 153 

LED 8 

Watt 
1 250 

Dapur Essential 1 143 LED 8 1 250 
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15 Watt 

Gudang Promosi 
Mercury 

125 
1 103 

LED TL 

36 Watt 
8 300 

Gudang Roko TL 36 6 120 
LED TL 

36 Watt 
12 300 

Mess Karyawan 
Essential 

20 
 1 78 

LED 20 

Watt 
 1 250 

Sangat disarankan untuk meningkatkan kualitas pencahayaan di ruangan dengan 

mengganti lampu Essential dengan lampu LED yang lebih hemat biaya. Lampu LED juga 

memancarkan intensitas cahaya (lumen) yang lebih besar dari pada lampu biasa. 

 

Perhitungan IKE setelah perbaikan sistem pendingin dan pencahayaan 

PT. Niaga Nusa Abadi memiliki luas 713,42 m2 dan data konsumsi energi listrik setelah 

melakukan perbaikan yaitu area warehouse 776,35 kWh, area office 1.502,12 kWh dan 

bangunan 831,31 kWh selama satu bulan, jika di total sebesar 3113,79 kWh dan di kali dengan 

12 bulan ( satu tahun) sebesar 37,308 kWh. Perhitungan  untuk mengetahui intensitas konsumsi 

energi setelah melakukan perbaikan. 

      

 

Dari perhitungan diatas bisa di liat bahwa nilai IKE sebesar 52,27 kWh/M
2
 pertahun. Ini 

termasuk dalam kategori “Sangat Efisien” menurut Standar Nilai IKE ASEAN-USAID Tahun 

1987 bisa dilihat pada Tabel 2.2. IKE sebelum melakukan perbaikan yaitu sebesar 46,79. 

 
KESIMPULAN  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah merupakan hasil dari audit energi awal intensitas 

konsumsi energi (IKE) energi listrik pada PT. Niaga Nusa Abadi sebesar 52,77 kWh/M
2
 

pertahun. IKE tersebut sudah termasuk kategori sangat efisien, akan tetapi standar penerangan 

dan kebutuhan AC kurang ideal, sehingga dilakukan audit energi rinci untuk mengetahui IKE 

setelah melakukan perbaikan.  IKE hasil dari audit energi rinci sebesar 46,79 kWh/M
2
 pertahun. 

IKE termasuk dalam kategori sangat efisien akan tetapi IKE ini belum melakukan perbaiakan. 

Intensitas Konsumsi Energi (IKE) setelah perbaikan pada sistem pencahayaan dan sistem udara 

sebesar 52,27 kWh/M
2
 pertahun. IKE setelah melakukan perbaikan mengalami peningkatan 

sebesar 10% akan tetapi kelayakan dan kenyamanan pengguna gedung dapat terpenuhi serta 

dapat meningkatkan produktifitas penggunanya. 
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